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DN150/250

PROJ. RURY PREIZOLOWANE
MUFA POŁĄCZENIOWA
PIERŚCIEŃ PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANĘ
PIERŚCIEŃ PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANĘ-ADAPTER
RĘKAW KOŃCOWY TERMOKURCZLIWY
PODUSZKI KOMPENSACYJNE

K ISTN. KOMORA CIEPLNA, POCZĄTEK
SO STUDZIENKA Z ZAWOREM ODPOWIETRZAJĄCYM
PS PREIZOLOWANY PUNKT STAŁY
NPS NATURALNY PUNKT STAŁY
PS PREIZOLOWANY PUNKT STAŁY
Z1 ZAWORY PREIZOLOWANE DN150/250
Z2 ELEMENT PREIZOLOWANY DN150/250 Z ZAWOREM

I ODWODNIENIAMI (POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)
KM KOMPENSATOR PREIZOLOWANY
ST STUDZIENKA CIEPŁOWNICZA (POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)
1 ZAWÓR KUL.DN150MM
2 ODWODNIENIE Z ZAWOREM KUL.DN40MM
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S C H E M A T M O N T A ŻO W Y S I E C I C I E P L N E J

K-1,B-C FRAGMENTY SIECI PODLEGAJĄCE URZĘDOWI WOJEWÓDZKIEMU
1-A FRAGMENT SIECI PODLEGAJĄCY STAROSTWU POWIATOWEMU
A-B FRAGMENT SIECI PODLEGAJĄCY PKP
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